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Trut au
Onderwerp

Eindresultaten inventarisatie brandveiligheid gevels

Kennisnemen van

Uit de aanvullende gegevens, bevindingen en resultaten risicotool is gebleken dat op het
moment van inventarisatie geen aanleiding is om nader onderzoek te (laten) uitvoeren.
De inventarisatie brandveiligheid gevels is februari 2021 afgerond.
Op 18 september 2020 is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de verzonden
brief aan de Colleges van Gedeputeerde Staten met als onderwerp 'Interbestuurlijk
toezicht brandveiligheid gevels'. De brief d.d. 17-09-2020 is bijgevoegd als bijlage 1.

Aanleiding

Naar aanleiding van de woontoren brand in London heeft Minister Ollongren van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 november 2018 per brief,
80 gemeenten verzocht om de meest risicovolle (hoge) gebouwen in de gemeente te
inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen
onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels. Wanneer noodzakelijk dienen
er maatregelen te worden genomen om de veiligheid te waarborgen.

Kernboodschap

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de inventarisatie brandveiligheid
gevels uitgevoerd conform het protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels.
Zo'n 340 gebouwen in gemeente Venlo is hoogbouw. Uit de inventarisatie blijkt dat 36
gebouwen aan de gestelde criteria voldoen. Deze gebouwen zijn beoordeeld middels de
verstrekte risicotool brandveiligheid gevels.

Uit de aanvullende gegevens en bevindingen is gebleken dat op het moment van
inventarisatie geen aanleiding is om nader onderzoek te (laten) uitvoeren.
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Uit de resultaten van de risicotool blijkt dat de beoordeelde gevels van hoogbouw in
gemeente Venlo, op het moment van onderzoek, geen potentieel gevaar vormen bij brand.
Het onderzoek is februari 2021 afgerond.

Eindresultaten risico-inschatting met de risicotool:
• 0 gebouwen risico-categorie rood;
• 0 gebouwen risico-categorie oranje;
• 5 gebouwen risico-categorie geel;
• 14 gebouwen risico-categorie groen;
• 17 gebouwen vallen na risicotool buiten gestelde criteria.

Communicatie

Voor enkele panden zijn er aanvullende gegevens opgevraagd. Gebouweigenaren hebben
op zeer korte termijn gehoor gegeven aan dit verzoek. De gebouweigenaren zijn op de
hoogte gebracht van de eindresultaten. Er is verder niet met overige betrokkenen
(bewoners) gecommuniceerd.

Vervolgprocedure raad

Gezien de resultaten is er op dit moment geen aanleiding om nader onderzoek te (laten)
uitvoeren. Het onderzoek is daarom februari 2021 afgerond.
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